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Број:5.2-16169           

        

Дана:16.06.2014.           

             

   

                             

Предмет: Одговори на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 11.06.2014. године за јавну набавку велике вредности добара- набавка 

водоводног и канализационог материјала у отвореном поступку број 12/14-С 

 

 Поштовани, 

 

Дана 11.06.2014. године у 08,13 часова упутили сте нам путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку велике вредности добара- набавка водоводног и 

канализационог материјала у отвореном поступку број 12/14-С. Истог дана Наручилац је 

потврдио пријем Вашег питања електронским путем у 09,24 часова. Сходно одредбама 

члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012), достављамо Вам 

у законском року  одговоре на постављена питања. 

 

Питања са одговорима гласе: 

 

ПИТАЊЕ: 

1.Техничка спецификација није у потпуности урађена сходно чл.70 и 71 Закона о јавним 

набавкама; и то:  

,,1.1 Наводи се више стандарда са којима хидранти требају бити у складу; што је погрешно. 

Надземни хидранти су дефинисани само једним стандардом и то СРПС ЕН 14384; а 

подземни хидранти стандардом СРПС ЕН 14339.,, 

ОДГОВОР: 

Српски стандард СРПС  ЕН 1704-6 описује” Арматуре за снабдевање водом- Погодност за 

употребу и одговарајућа испитивања за верификацију-део 6: Хидранти” и СРПС ЕН 1074-1 

“Арматуре за снабдевање водом-погодност за употребу и одговарајућа испитивања за 

верификацију-Општи захтеви”. Стандарде можете потражити на Институту за 

стандардизацију Србије. Разлог  тражења поменута два стандарда је тачно дефинисање 

појединих елемената  као и повезаност и позивање СРПС ЕН 14384 и СРПС ЕН14339 на 

тражени стандард. Једино што стандард не дефинише су  излазни прикључци који се 

дефинишу националним захтевима или по захтеву наручиоца.  Сходно наведеном, 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и дефинисати излазне прикључке. 
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ПИТАЊЕ: 

,,1.2 Захтева се да „тело хидранта глава и стопа“ морају бити од материјала дуктил лив; што 

је погрешно и дискриминишуће. 

Сходно стандардима за хидранте, дозвољене су три врсте материјала, и то: „сиви 

лив“нодуларни лив и “нерђајући челик“.,, 

ОДГОВОР: 

Српски стандард СРПС ЕН 14384 дефинише да се хидранти производе од три врсте 

материјала: ”сиви лив”,”нодуларни лив”(дуктил лив) и “инокс”.  Наруцилац има право да 

захтева да  тражена роба буде од једног од три наведена материјала у овом случају 

дуктилни(нодуларни) лив  по стандарду  СРПС ЕН 1503-3(кућиште,поклопац, капа) што је 

захтевано у конкурсној документацији, а све то обухвата стандард СРПС ЕН 14384.Овим 

стандардом није прописана висина хидранта H1 и  H2. Сходно наведеном, Наручилац ће 

изменити конкурсну документацију и дефинисати висину хидраната. 

ПИТАЊЕ: 

,,1.3 Стандарди за хидранте дозвољавају бројне варијанте извођења сваке називне величине 

ДН хидранта, које овде нису прецизиране  као што су: 

-са, или без, предвентила унутар хидранта  

-број, и величина, излазних отвора  

-врсту спојница за прикључење ватрогасног црева 

-врсту и величину улазног прикључка  

-висину хидранта, до излазних отвора/укупну  

-класу, или величину, обртног момента МОТ активирања.,, 

ОДГОВОР: 

- У конкурсној документацији се не тражи модел са пред –вентилом ,самим тим није ни 

дефинисан, а по стандарду  СРПС ЕН14384 дефинисано је да хyдрант поседује један 

запорни вентил. 

- број и величина излазних отвора за надземни хyдрант ДН80 по стандарду  СРПС ЕН 14384  

биће додатно допуњено са (Б-75,2Ц-52) у измењеној конкурсној документацији према 

националним захтевима стандарда СРПС ЕН 14384 број и величина излазног отвора  

подземног хидранта: један светли отвор 60 мм са канџом  прилагођен  хидрантским 

наставком за подземни хидрант према националним захтевима стандарда СРПС ЕН14339. 

- врста спојнице за надземни хидрант је алуминијумска копча (Б-75,2xЦ-52) и одговарајући 

поклопац (Б-75,2xЦ-52)  са спојњим навојем Ц(50x1/6”) и Б(65x1/6”) према националним 

захтевима стандарда СРПС ЕН14384 
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- за подземни и надземни хидрант ДН80 називна мера прикључка је дефинисана захтевима 

стандарда  СРПС ЕН 14339 и СРПС ЕН14384 

- висина надземног хидранта није дефинисана стандардом СРПС ЕН 14384, стога ће 

Наручилац изменити конкурсну документацију где ће дефинисати висину  H2= 1850мм и 

H1= 830мм. Висина подземног хидранта није дефинисана стандардом СРПС ЕН 14339, 

стога ће Наручилац изменити конкурсну документацију где ће дефинисати висину  H= 

750мм (укупна висина хидранта од почетка прирубнице до краја кључа - погледати цртеж у 

СРПС ЕН 14339). 

- класа или величина обртног момента(МОТ) активирања дефинисана је стандардима за 

подземни (СРПС ЕН 14339) и надземни хидрант(СРПС ЕН 14384). 

ПИТАЊЕ: 

,,2. Доказивање испуњености додатних услова није урађено сходно чл.76 став 6 ЗЈН-а. 

Захтевани додатни услови су: 

2.1 Дискриминишући: 

-они објективно фаворизују велике трговце  и дискриминишу „ произвођаче“ 

-захтевају се атести и извештај о испитивању издати од домаћих „установа“  чиме се крши 

„уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености СГ РС бр. 

98/2009“  

ОДГОВОР: 

Сами услови тендера не дискриминишу ”мале производђаче” нити фаворизују  “велике 

трговце” већ захтевају адекватну атестну документацију за поменуте производе,како 

домаћих тако и страних производђача. 

ПИТАЊЕ: 

,,2.2 Непрецизни, нису у логичној вези са предметом Јавне набавке. 

Захтевају  се „атест произвођача“ и „атест за робу“ што је погрешно. 

Сходно предметним стандардима исправно је захтевати да се: 

2.2.1 Уз понуду достави: 

-технички каталог, проспект понуђеног хидранта  

-„ивештај о испитивању типа“ издатог од стране, „овлашћеног тела“   

-„ЕС-СЕРТИФИКАТ О УСАГЛАШЕНОСТИ“ издат од стране „овлашћеног тела“ 

2.2.2 Уз испоруку достави: 

-„декларацију о перформансама“ издату од стране произвођача испорученог хидранта 
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-„упуство за безбедан рад“ издато од стране произвођача испорученог хидранта.,, 

ОДГОВОР: 

У конкурсној документацији су дефинисани услови за учешће у поступку предметне јавне 

набавке  као и достављање потребне документације односно атеста и извештаја о  

испитивању за тражена добра, а које може да прибави сваки домаћи и страни добављач по 

траженим СРПС ЕН,СРПС ИСО И СРПС ЕН ИСО и који се могу потражити на већ горе 

поменутом Институту за стандардизацију Србије.  

Наручилац ће изменити Конкурсну докуметацију тако што ће захтевати да се уз понуду 

достави атест за робу или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS 

ISO и SRPS EN ISO, за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени 

стандарди,  издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу,  потребно је доставити за 

сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди,  извештај о 

испитивању издат од домаћег института о усаглашености страних EN, ISO и EN ISO норми  са SRPS 

EN, SRPS ISO и SRPS EN ISO нормама за понуђену робу. Извештај о испитивању о усаглашености 

се може добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у Београд, Машински 

факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет Универзитета у Нишу, док ће атест 

произвођача за робу наведену по позицијама техничке спецификације захтевати уз испоруку 

предмета набавке. 

ПИТАЊЕ: 

,,3. Сва добра су сврстана у „једну партију“ те домаћи произвођач хидранта неможе да 

оствари право из чл. 86 ЗЈН-а „предност за добро домаћег порекла“: те стога хидранте треба 

одвојити у посебну партију, или расписати посебну Јавну набавку за хидранте.,, 

 

ОДГОВОР: 

Наручилац нема законску обавезу да предмет јавне набавке обликује по партијама. 

Наручилац не може расписивати јавну набавку према делатности понуђача коју понуђач 

искључиво обавља (да ли само испоручује хидранте) јер би на тај начин повредио одредбе 

члана 12. став 2 Закона о јавним набавкама. Закон о јавним набавкама је из наведеног 

разлога оставио могућност понуђачима да поднесу понуду са подизвођачем или да се 

удружују у заједничку понуду сходно одредбама члана 80. и 81. Закона. У овом случају 

предност за домаће понуђаче остварује се у складу са чланом 86. Став 7 и 8. Закоја о јавним 

набавкама. 

  

   

 С поштовањем   ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

                                   Комисија за јавне набавке  
  

 


